
序号 报告编号 发布日期  结论 影像资料

1 GX-B1321/20-5-23591～23607 2023.6.1
本次共检电力电缆17条，17
条电力电缆所检项目合格。

2 GX-B1321/20-5-23608～23611 2023.6.1
本次共检电力电缆4条，4条
电力电缆所检项目合格。



3 GX-B1321/20-5-23612～23622 2023.6.1
本次共检电力电缆11条，11
条电力电缆所检项目合格。

4 GX-B1321/20-5-23623～23633 2023.6.1
本次共检电力电缆11条，11
条电力电缆所检项目合格。

5 GX-B1312/20-5-23370～23381 2023.6.1
本次共检电力变压器12台，
12台电力变压器所检项目合

格。



6 GX-B1312/20-5-23382～23385 2023.6.1
本次共检电力变压器4台，4
台电力变压器所检项目合格

。

7 GX-B1312/20-5-23386～23387 2023.6.1
本次共检电力变压器2台，2
台电力变压器所检项目合格

。

8 GX-B1354/20-5-23008 2023.6.1
电网接地电容电流符合规定

。



9 GX-B1354/20-5-23013 2023.6.1
电网接地电容电流符合规定

。

10 GX-B1352/21-5-23287～23290 2023/6/1

本次共检矿用防爆低压交流
真空馈电开关4台,4台矿用防
爆低压交流真空馈电开关所

检项目合格。

11 GX-B1495/20-5-231296～231300 2023/6/1
本次共检高压防爆开关5台，
5台高压防爆开关所检项目合

格。



12 GX-B1495/20-5-231313～231314 2023/6/1
本次共检高压防爆开关2台，
2台高压防爆开关所检项目合

格。

13 GX-B1495/20-5-231304～231312 2023/6/1
本次共检高压开关柜9台，9
台高压开关柜所检项目合格

。

14 GX-B1495/20-5-231301～231303 2023/6/1
本次共检高压防爆开关3台，
3台高压防爆开关所检项目合

格。



15 GX-B1427/21-5-23013 2023/6/1 符合标准要求

16 GX-B1427/21-5-23014 2023/6/1 符合标准要求

17 GX-B1428/21-5-23018 2023/6/1 无缺陷迹痕显示。



18 GX-B1428/21-5-23019 2023/6/1 无缺陷迹痕显示。

19 GX-B1495/20-5-231257~231266 2023.6.1
本次共检高压防爆开关

10台，10台高压防爆开关所
检项目合格。

20 GX-B1495/20-5-231267~231274 2023.6.1
本次共检高压防爆开关8台，
8台高压防爆开关所检项目合

格。



21 GX-B1314/21-5-23006～23008 2023.6.1
本次共检干式电抗器3台，3
台干式电抗器所检项目合格
。

22 GX-B1312/20-5-23418～23421 2023.6.1
本次共检电力变压器4台，4
台电力变压器所检项目合格
。

23 GX-B1312/20-5-23422～23423 2023.6.1
本次共检电力变压器2台，2
台电力变压器所检项目合格
。



24 GX-B1312/20-5-23424～23432 2023.6.1
本次共检电力变压器9台，9
台电力变压器所检项目合格
。

25 GX-B1312/20-5-23433～23435 2023.6.1
本次共检电力变压器3台，3
台电力变压器所检项目合格
。

26 GX-B1321/20-5-23665～23680 2023.6.1
本次共检电力电缆16条，16
条电力电缆所检项目合格。



27 GX-B1321/20-5-23681～23693 2023.6.1
本次共检电力电缆13条，13
条电力电缆所检项目合格。

28 GX-B1321/20-5-23694～23710 2023.6.1
本次共检电力电缆17条，17
条电力电缆所检项目合格。



29 GX-B1321/20-5-23711～23713 2023.6.1
本次共检电力电缆3条，3条
电力电缆所检项目合格。

30 GX-B1495/20-5-231424～231433 2023.6.1
本次共检高压防爆开关
10台，10台高压防爆开关所
检项目合格。

31 GX-B1495/20-5-231361～231376 2023.6.1
本次共检高压开关柜16台，
16台高压开关柜所检项目合
格。



32 GX-B1495/20-5-231411～231423 2023.6.1
本次共检高压防爆开关
13台，13台高压防爆开关所
检项目合格。

33 GX-B1495/20-5-231386～231398 2023.6.1
本次共检高压开关柜13台，
13台高压开关柜所检项目合
格。

34 GX-B1495/20-5-231402～231410 2023.6.1
本次共检高压开关柜9台，9
台高压开关柜所检项目合格
。



35 GX-B1495/20-5-231399～231401 2023.6.1
本次共检高压防爆开关3台，
3台高压防爆开关所检项目合
格。

36 GX-B1312/20-5-23388～23397 2023/6/1
本次共检电力变压器10台，
10台电力变压器所检项目合

格。

37 GX-B1312/20-5-23398～23399 2023/6/1
本次共检电力变压器2台，2
台电力变压器所检项目合格

。



38 GX-B1312/20-5-23400～23404 2023/6/1
本次共检电力变压器5台，5
台电力变压器所检项目合格

。

39 GX-B1312/20-5-23405 2023/6/1 所检项目合格。

40 GX-B1323/21-5-23129～23130 2023/6/1
本次共检三相交流电动机
2台，2台三相交流电动机所

检项目合格。



41 GX-B1323/21-5-23131～23135 2023.6.1
本次共检三相交流电动机
5台，5台三相交流电动机所

检项目合格。

42 GX-B1323/21-5-23136～23138 2023.6.1
本次共检三相交流电动机
3台，3台三相交流电动机所

检项目合格。

43 GX-B1323/21-5-23139～23142 2023.6.1
本次共检三相交流电动机
4台，4台三相交流电动机所

检项目合格。



44 GX-B1323/21-5-23143～23144 2023.6.1
本次共检三相交流电动机
2台，2台三相交流电动机所

检项目合格。

45 GX-B1321/20-5-23645～23656 2023/6/1
本次共检电力电缆12条，12
条电力电缆所检项目合格。

46 GX-B1321/20-5-23657～23664 2023/6/1
本次共检电力电缆8条，8条
电力电缆所检项目合格。



47 GX-B1417/22-5-23026 2023.6.6 合格

48 GX-B1354/20-5-23014 2023.6.6
电网接地电容电流符合规定

。

49 GX-B1301/21-5-23002 2023.6.6 合格



50 GX-B1307/20-5-23007 2023.6.6 合格

51 GX-B1307/20-5-23008 2023.6.6 合格

52 GX-B1307/20-5-23009 2023.6.6 合格










































































