
序号 报告编号 发布日期  结论 影像资料

123 GX-B1423/20-Y-233552 2023年6月5日 综合判定：合格

124 GX-B1423/20-Y-233553 2023年6月5日 综合判定：合格



125 GX-B1423/20-Y-233554 2023年6月5日 综合判定：合格

126 GX-B1423/20-Y-233555 2023年6月5日 综合判定：合格



127 GX-B1423/20-Y-233556 2023年6月5日 综合判定：合格

128 GX-B1423/20-Y-233557 2023年6月5日 综合判定：合格



129 GX-B1423/20-Y-233558 2023年6月5日 综合判定：合格

130 GX-B1423/20-Y-233559 2023年6月5日 综合判定：合格



131 GX-B1423/20-Y-233560 2023年6月5日 综合判定：合格

132 GX-B1423/20-Y-233561 2023年6月5日 综合判定：合格



133 GX-B1423/20-Y-233562 2023年6月5日 综合判定：合格

134 GX-B1423/20-Y-233563 2023年6月5日 综合判定：合格



135 GX-B1423/20-Y-233564 2023年6月5日 综合判定：合格

136 GX-B1423/20-Y-233565 2023年6月5日 综合判定：合格



137 GX-B1423/20-Y-233566 2023年6月5日 综合判定：合格

138 GX-B1423/20-Y-233567 2023年6月5日 综合判定：合格



139 GX-B1423/20-Y-233568 2023年6月5日 综合判定：合格

140 GX-B1423/20-Y-233569 2023年6月5日 综合判定：合格



141 GX-B1423/20-Y-233570 2023年6月5日 综合判定：合格

142 GX-B1423/20-Y-233571 2023年6月5日 综合判定：合格



143 GX-B1423/20-Y-233572 2023年6月5日 综合判定：合格

144 GX-B1423/20-Y-233573 2023年6月5日 综合判定：合格



145 GX-B1423/20-Y-233574 2023年6月5日 综合判定：合格

146 GX-B1423/20-Y-233575 2023年6月5日 综合判定：合格



147 GX-B1423/20-Y-233576 2023年6月5日 综合判定：合格

148 GX-B1423/20-Y-233577 2023年6月5日 综合判定：合格



149 GX-B1423/20-Y-233578 2023年6月5日 综合判定：合格

150 GX-B1423/20-Y-233579 2023年6月5日 综合判定：合格



151 GX-B1423/20-Y-233273 2023年6月6日 综合判定：合格

152 GX-B1423/20-Y-233274 2023年6月6日 综合判定：合格



153 GX-B1423/20-Y-233275 2023年6月6日 综合判定：合格

154 GX-B1423/20-Y-233276 2023年6月6日 综合判定：合格



155 GX-B1423/20-Y-233277 2023年6月6日 综合判定：合格

156 GX-B1423/20-Y-233278 2023年6月6日 综合判定：合格



157 GX-B1423/20-Y-233279 2023年6月6日 综合判定：合格

158 GX-B1423/20-Y-233280 2023年6月6日 综合判定：合格



159 GX-B1423/20-Y-233281 2023年6月6日 综合判定：合格

160 GX-B1423/20-Y-233282 2023年6月6日 综合判定：合格



161 GX-B1321/20-Y-23344-23351 2023年6月6日
本次共检验电力电缆8条，
8条电力电缆所检项目合格

。

162 GX-B1321/20-Y-23457～23468 2023年6月6日
本次共检验电力电缆
12条，12条电力电缆所检
项目合格。



163 GX-B1499/21-Y-23079 2023年6月6日 实测流量为209.7m
3
/h。

164 GX-B1499/21-Y-23080 2023年6月6日 实测流量为208.3m
3
/h。



165 GX-B1306/21-Y-23074 2023年6月5日 所检项目合格。

166 GX-B1306/21-Y-23075 2023年6月5日 所检项目合格。



167 GX-B1306/21-Y-23076 2023年6月5日 所检项目合格。

168 GX-B1306/21-Y-23077 2023年6月5日 所检项目合格。



169 GX-B1417/22-Y-23052 2023年6月5日 综合判定：合格。

170 GX-B1417/22-Y-23053 2023年6月5日 综合判定：合格。



171 GX-B1350/21-Y-23011 2023年6月5日
本次共检接地装置11处，
11处接地装置所检项目合
格。

172 GX-B1350/21-Y-23012 2023年6月5日
本次共检接地装置6处，6
处接地装置所检项目合格
。



173 GX-B1495/20-Y-231075～231080 2023年6月5日
本次共检高压防爆开关
6台，6台高压防爆开关所
检项目合格。

174 GX-B1495/20-Y-231081～231086 2023年6月5日
本次共检高压防爆开关
6台，6台高压防爆开关所
检项目合格。



175 GX-B1495/20-Y-231087～231094 2023年6月5日
本次共检高压开关设备
8台，8台高压开关设备所
检项目合格

176 GX-B1495/20-Y-231095～231102 2023年6月5日
本次共检高压开关设备
8台，8台高压开关设备所
检项目合格。



177 GX-B1328/20-Y-23047 2023年6月6日
本次共检绝缘鞋10只，10
只绝缘鞋合格。

178 GX-B1328/20-Y-23048 2023年6月6日
本次共检绝缘手套76只，
76只绝缘手套合格。



179 GX-B1328/20-Y-23049 2023年6月6日
本次共检验电器32支，32
支验电器合格。

180 GX-B1328/20-Y-23050 2023年6月6日

本次共检携带式接地和接
地短路装置3套，3套携带
式接地和接地短路装置合
格。



181 GX-B1328/20-Y-23051 2023年6月6日
本次共检验绝缘杆24支，
24支绝缘杆合格。

182 GX-B1312/20-Y-23192～23194 2023年6月6日
本次共检电力变压器3台，
3台电力变压器所检项目合
格。



183 GX-B1312/20-Y-23195 2023年6月6日 所检项目合格。

184 GX-B1312/20-Y-23196～23199 2023年6月6日
本次共检电力变压器4台，
4台电力变压器所检项目合
格。



185 GX-B1312/20-Y-23200～23205 2023年6月6日
本次共检电力变压器6台，
6台电力变压器所检项目合
格。

186 GX-B1321/20-Y-23320～23321 2023年6月6日
本次共检验电力电缆2条，
2条电力电缆所检项目合格
。



187 GX-B1321/20-Y-23322～23328 2023年6月6日
本次共检验电力电缆7条，
7条电力电缆所检项目合格
。

188 GX-B1321/20-Y-23329～23330 2023年6月6日
本次共检验电力电缆2条，
2条电力电缆所检项目合格
。



189 GX-B1321/20-Y-23331～23333 2023年6月6日
本次共检验电力电缆3条，
3条电力电缆所检项目合格
。

190 GX-B1423/20-Y-233246 2023年6月7日 综合判定：合格



191 GX-B1423/20-Y-233247 2023年6月7日 综合判定：合格

192 GX-B1423/20-Y-233248 2023年6月7日 综合判定：合格



193 GX-B1423/20-Y-233249 2023年6月7日 综合判定：合格

194 GX-B1423/20-Y-233250 2023年6月7日 综合判定：合格



195 GX-B1423/20-Y-233251 2023年6月7日 综合判定：合格

196 GX-B1423/20-Y-233252 2023年6月7日 综合判定：合格



197 GX-B1423/20-Y-233253 2023年6月7日 综合判定：合格

198 GX-B1423/20-Y-233254 2023年6月7日 综合判定：合格



199 GX-B1423/20-Y-233255 2023年6月7日 综合判定：合格

200 GX-B1423/20-Y-233256 2023年6月7日 综合判定：合格



201 GX-B1423/20-Y-233257 2023年6月7日 综合判定：合格

202 GX-B1423/20-Y-233258 2023年6月7日 综合判定：合格



203 GX-B1423/20-Y-233259 2023年6月7日 综合判定：合格

204 GX-B1423/20-Y-233260 2023年6月7日 综合判定：合格



205 GX-B1423/20-Y-233261 2023年6月7日 综合判定：合格

206 GX-B1423/20-Y-233262 2023年6月7日 综合判定：合格



207 GX-B1423/20-Y-233263 2023年6月7日 综合判定：合格

208 GX-B1423/20-Y-233264 2023年6月7日 综合判定：合格



209 GX-B1423/20-Y-233265 2023年6月7日 综合判定：合格

210 GX-B1423/20-Y-233266 2023年6月7日 综合判定：合格



211 GX-B1423/20-Y-233267 2023年6月7日 综合判定：合格

212 GX-B1423/20-Y-233268 2023年6月7日 综合判定：合格



213 GX-B1423/20-Y-233269 2023年6月7日 综合判定：合格

214 GX-B1423/20-Y-233270 2023年6月7日 综合判定：合格



215 GX-B1423/20-Y-233271 2023年6月7日 综合判定：合格

216 GX-B1423/20-Y-233272 2023年6月7日 综合判定：合格



217 GX-B1495/20-Y-231408 2023年6月6日 所检项目合格

218 GX-B1495/20-Y-231223～231224 2023年6月6日
  本次共检高压交流断路
器2台，2台高压交流断路
器所检项目合格。



219 GX-B1547/20-Y-23248～23251 2023年6月6日
  本次共检继电保护装置4
台，4台继电保护装置所检
项目合格。

220 GX-B1423/20-Y-233580 2023年6月9日 综合判定：合格



221 GX-B1423/20-Y-233581 2023年6月9日 综合判定：合格

222 GX-B1423/20-Y-233582 2023年6月9日 综合判定：合格



223 GX-B1423/20-Y-233583 2023年6月9日 综合判定：合格

224 GX-B1423/20-Y-233584 2023年6月9日 综合判定：合格



225 GX-B1423/20-Y-233585 2023年6月9日 综合判定：合格

226 GX-B1495/20-Y-231109～231118 2023年6月8日
本次共检高压开关设备10
台，10台高压开关设备所

检项目合格。



227 GX-B1495/20-Y-231119～231125 2023年6月8日
本次共检高压开关设备
7台，7台高压开关设备所

检项目合格。

228 GX-B1495/20-Y-231126～231135 2023年6月8日
本次共检高压开关设备10
台，10台高压开关设备所

检项目合格。



229 GX-B1495/20-Y-231136～231144 2023年6月8日
本次共检高压开关设备
9台，9台高压开关设备所

检项目合格。

230 GX-B1495/20-Y-231145～231149 2023年6月8日
本次共检高压开关设备
5台，5台高压开关设备所

检项目合格。



231 GX-B1495/20-Y-231150～231158 2023年6月8日
本次共检高压开关设备
9台，9台高压开关设备所

检项目合格。

232 GX-B1495/20-Y-231159～231170 2023年6月8日
本次共检高压开关设备12
台，12台高压开关设备所

检项目合格。



233 GX-B1495/20-Y-231171～231182 2023年6月8日
本次共检高压开关设备12
台，12台高压开关设备所

检项目合格。

234 GX-B1495/20-Y-231183～231194 2023年6月8日
本次共检高压防爆开关设
备12台，12台高压防爆开
关设备所检项目合格。



235 GX-B1495/20-Y-231195～231201 2023年6月8日
本次共检高压开关设备
7台，7台高压开关设备所

检项目合格。

236 GX-B1329/21-Y-23134～23135 2023年6月8日
本次共检氧化锌避雷器
2组，2组氧化锌避雷器所

检项目合格。



237 GX-B1329/21-Y-23136～23140 2023年6月8日
本次共检氧化锌避雷器
5组，5组氧化锌避雷器所

检项目合格。

238 GX-B1329/21-Y-23141～23150 2023年6月8日
本次共检氧化锌避雷器10
组，10组氧化锌避雷器所

检项目合格。



239 GX-B1329/21-Y-23151～23153 2023年6月8日
本次共检氧化锌避雷器
3组，3组氧化锌避雷器所

检项目合格。

240 GX-B1312/20-Y-23243～23245 2023年6月8日
本次共检电力变压器3台，
3台电力变压器所检项目合

格。



241 GX-B1312/20-Y-23246～23247 2023年6月8日
本次共检电力变压器2台，
2台电力变压器所检项目合

格。

242 GX-B1312/20-Y-23248～23251 2023年6月8日
本次共检电力变压器4台，
4台电力变压器所检项目合

格。



243 GX-B1312/20-Y-23252 2023年6月8日 所检项目合格。

244 GX-B1312/20-Y-23253～23254 2023年6月8日
本次共检电力变压器2台，
2台电力变压器所检项目合

格。



245 GX-B1312/20-Y-23255～23261 2023年6月8日
本次共检电力变压器7台，
7台电力变压器所检项目合

格。

246 GX-B1312/20-Y-23262～23268 2023年6月8日
本次共检电力变压器7台，
7台电力变压器所检项目合

格。



247 GX-B1312/20-Y-23269～23272 2023年6月8日
本次共检电力变压器4台，
4台电力变压器所检项目合

格。

248 GX-B1312/20-Y-23273～23276 2023年6月8日
本次共检电力变压器4台，
4台电力变压器所检项目合

格。



249 GX-B1321/20-Y-23354～23360 2023年6月8日
本次共检验电力电缆7条，
7条电力电缆所检项目合格

。

250 GX-B1321/20-Y-23361～23368 2023年6月8日
本次共检验电力电缆8条，
8条电力电缆所检项目合格

。



251 GX-B1321/20-Y-23369～23378 2023年6月8日
本次共检验电力电缆

10条，10条电力电缆所检
项目合格。

252 GX-B1321/20-Y-23379～23382 2023年6月8日
本次共检验电力电缆4条，
4条电力电缆所检项目合格

。



253 GX-B1321/20-Y-23383～23384 2023年6月8日
本次共检验电力电缆2条，
2条电力电缆所检项目合格

。

254 GX-B1321/20-Y-23385～23391 2023年6月8日
本次共检验电力电缆7条，
7条电力电缆所检项目合格

。



255 GX-B1321/20-Y-23392～23398 2023年6月8日
本次共检验电力电缆7条，
7条电力电缆所检项目合格

。

256 GX-B1321/20-Y-23399～23406 2023年6月8日
本次共检验电力电缆8条，
8条电力电缆所检项目合格

。



257 GX-B1321/20-Y-23407～23415 2023年6月8日
本次共检验电力电缆9条，
9条电力电缆所检项目合格

。

258 GX-B1321/20-Y-23416～23423 2023年6月8日
本次共检验电力电缆8条，
8条电力电缆所检项目合格

。



259 GX-B1321/20-Y-23424～23430 2023年6月8日
本次共检验电力电缆7条，
7条电力电缆所检项目合格

。

260 GX-B1321/20-Y-23431～23432 2023年6月8日
本次共检验电力电缆2条，
2条电力电缆所检项目合格

。



261 GX-B1321/20-Y-23433～23437 2023年6月8日
本次共检验电力电缆5条，
5条电力电缆所检项目合格

。

262 GX-B1522/20-Y-23109 2023年6月9日 所检项目合格。



263 GX-B1522/20-Y-23110 2023年6月9日 所检项目合格。

264 GX-B1539/22-Y-23158 2023年6月9日 所检项目合格。


