
序号 报告编号 发布日期  结论 影像资料

53 GX-B1417/22-5-23027 2023.6.6 综合判定：合格。

54 GX-B1417/22-5-23028 2023.6.6 综合判定：合格。

55 GX-B1354/20-5-23011 2023.6.6 电网接地电容电流符合规定。



56 GX-B1354/20-5-23012 2023.6.6 电网接地电容电流符合规定。

57 GX-B1358/21-5-23003 2023.6.6 详见检验结果。

58 GX-B1350/21-5-23055 2023.6.6
本次共检验接地装置6处，6处接
地装置所检项目全部合格。



59 GX-B1350/21-5-23056 2023.6.6
本次共检接地装置3处，3处接地
装置所检项目合格。

60 GX-B1350/21-5-23057 2023.6.6
本次共检接地装置3处，3处接地
装置所检项目合格。

61 GX-B1404/20-5-23024 2023.6.7

所检电网谐波电压总谐波畸变率
、各次谐波电压含有率、谐波电
流符合GB/T 14549-1993 《电能
质量 公用电网谐波》要求。



62 GX-B1404/20-5-23025 2023.6.7

所检电网谐波电压总谐波畸变率
、各次谐波电压含有率、谐波电
流符合GB/T 14549-1994 《电能
质量 公用电网谐波》要求。

63 GX-B1303/21-5-23006 2023.6.8 合格

64 GX-B1415/22-5-23009 2023.6.8 合格



65 GX-B1310/21-5-23153 2023.6.9 符合标准要求

66 GX-B1428/21-5-23022 2023.6.9 无缺陷迹痕显示

67 GX-B1310/21-5-23154 2023.6.9 符合标准要求  



68 GX-B1535/21-5-23010 2023.6.8 所检项目合格

69 GX-B1422/21-5-23001 2023.6.8 所检项目合格

70 GX-B1328/20-5-23106 2023.6.9
本次共检绝缘手套24只，24只绝

缘手套合格。



71 GX-B1328/20-5-23107 2023.6.9本次共检绝缘鞋24只，24只绝缘鞋合格。

72 GX-B1312/20-5-23415～23417 2023.6.9本次共检电力变压器3台，3台电力变压器所检 。

73 GX-B1312/20-5-23408～23409 2023.6.9
本次共检电力变压器2台，2台电

力变压器所检项目合格。



74 GX-B1321/20-5-23714～23719 2023.6.9本次共检电力电缆6条，6条电力电缆所检项 。

75 GX-B1321/20-5-23720～23729 2023.6.9本次共检电力电缆10条，10条电力电缆所检项 。

76 GX-B1499/21-5-23045 2023.6.9 合所检项目格



77 GX-B1499/21-5-23043 2023.6.9 合所检项目格

78 GX-B1308/21-5-23016 2023.6.9 合所检项目格

79 GX-B1312/20-5-23412～23414 2023.6.13
本次共检电力变压器3台，3台电
力变压器所检项目合格。



80 GX-B1312/20-5-23410～23411 2023.6.13
本次共检电力变压器2台，2台电
力变压器所检项目合格。

81 GX-B1328/20-5-23108 2023.6.13
本次共检验电器10支，10支验电
器合格。

82 GX-B1307/20-5-23005 2023.6.14 综合判定：合格。



83 GX-B1307/20-5-23006 2023.6.14 综合判定：合格。

84 GX-B1427/21-5-23015 2023/6/13 符合标准要求。

85 GX-B1328/20-5-23109 2023.6.14
本次共检携带式接地和接地短路
装置21套，21套携带式接地和接
地短路装置合格。



86 GX-B1404/20-5-23022 2023.6.14

所检电网谐波电压总谐波畸变率
、各次谐波电压含有率、谐波电
流符合GB/T 14549-1993 《电能
质量 公用电网谐波》要求。

87 GX-B1404/20-5-23023 2023.6.14

所检电网谐波电压总谐波畸变率
、各次谐波电压含有率、谐波电
流符合GB/T 14549-1993 《电能
质量 公用电网谐波》要求。

88 GX-B1422/21-5-23002 2023.6.14 所检项目合格



89 GX-B1422/21-5-23003 2023.6.14 所检项目合格

90 GX-B1422/21-5-23004 2023.6.14 所检项目合格  

91 GX-B1308/21-5-23025 2023.6.9 所检项目合格。



92 GX-B1499/21-5-23078 2023.6.9
除吨水百米电耗不经济外，其余

所检项目合格。

93 GX-B1499/21-5-23079 2023.6.9
除吨水百米电耗不经济外，其余

所检项目合格。

94 GX-B1499/21-5-23080 2023.6.9
除吨水百米电耗不经济外，其余

所检项目合格。



95 GX-B1382/21-5-23001 2023/6/15 所检项目合   格。

96 GX-B1416/22-5-23031 2023/6/16 综合判定：合格

97 GX-B1416/22-5-23032 2023/6/16 综合判定：合格



98 GX-B1416/22-5-23033 2023/6/16 综合判定：合格

99 GX-B1416/22-5-23034 2023/6/16 综合判定：合格

100 GX-B1416/22-5-23035 2023/6/16 综合判定：合格



101 GX-B1304/21-5-22014 2023.6.16 合格

102 GX-B1559/22-5-23019 2023/6/16 所检项目合格。

103 GX-B1559/22-5-23020 2023/6/16 所检项目合格。




































