
序号 报告编号 发布日期  结论 影像资料

33 GX-B1322/21-2-24007～24008 2024.3.12
 本次共检验电力电缆2条，

2条所检项目合格。

34 GX-B1322/21-2-24009～24015 2024.3.12
 本次共检验电力电缆7条，

7条所检项目合格。



35 GX-B1380/20-2-24001 2024.3.21 所检项目合格。

36 GX-B1517/20-2-24001 2024.3.22 综合判定：合格。



37 GX-B1517/20-2-24002 2024.3.22 综合判定：合格。

38 GX-B1517/20-2-24003 2024.3.22 综合判定：合格。



39 GX-B1517/20-2-24004 2024.3.22 综合判定：合格。

40 GX-B1517/20-2-24005 2024.3.22 综合判定：合格。



41 GX-B1324/21-2-24001~24004 2024.3.22
本次共检三相交流电动机

4台，4台三相交流电动机所检
项目合格。

42 GX-B1304/21-2-24002 2024.3.22 综合判定：合格。



43 GX-B1304/21-2-24003 2024.3.22 综合判定：合格。

44 GX-B1322/21-2-24001～24006 2024.3.15
 本次共检验电力电缆6条，6

条所检项目合格。



45 GX-B1522/20-2-24001 2024/3/19 所检项目合格。

46 GX-B1522/20-2-24002 2024/3/19 所检项目合格。



47 GX-B1522/20-2-24003 2024/3/19 所检项目合格。

48 GX-B1522/20-2-24004 2024/3/19 所检项目合格。


