
序号 报告编号 发布日期 结论 影像资料

146 GX-B1336/22-3-24001～24008 2024年3月29日
本次共检母线8段，8段所检

项目合格。

147 GX-B1336/22-3-24009～24018 2024年3月29日
本次共检母线10段，10段所

检项目合格。

148 GX-B1495/20-3-24671～24686 2024年3月29日

本次共检高压开关设备16
台，16台高压开关设备所

检项目合格。



149 GX-B1324/21-3-24008～24013 2024.3.31 所检项目合格

150 GX-B1328/20-3-24045 2024.3.29 合格

151 GX-B1328/20-3-24046 2024.3.29 合格

152 GX-B1310/21-3-24026 2024.3.30 符合标准要求。



153 GX-B1427/21-3-24005 2024.3.30 符合标准要求。

154 GX-B1310/21-3-24027 2024.3.30 符合标准要求。

155 GX-B1427/21-3-24006 2024.3.30 符合标准要求。


