
序号 报告编号 发布日期 结论 影像资料 

128 GX-B1499/23-1-24001 2024.4.12 所检项目合格

129 GX-B1499/23-1-24002 2024.4.12 所检项目合格



130 GX-B1499/23-1-24003 2024.4.12 所检项目合格

131 GX-B1499/23-1-24004 2024.4.12 所检项目合格



132 GX-B1499/23-1-24005 2024.4.12 所检项目合格

133 GX-B1308/23-1-24001 2024.4.12 所检项目合格



134
GX-B1495/20-1-24651～

24664
2024.4.12

本次共检高压防爆开关设备
14台，14台高压防爆开关设

备所检项目合格

135
GX-B1495/20-1-24665～

24672
2024.4.12

本次共检高压开关设备
8台，8台高压开关设备所检

项目合格



136
GX-B1495/20-1-24673～

24676
2024.4.12

本次共检高压开关设备
4台，4台高压开关设备所检

项目合格

137 GX-B1534/20-1-24010 2024.4.12 所检项目合格



138 GX-B1534/20-1-24011  2024.4.12 所检项目合格

139 GX-B1515/22-1-24001 2024.4.8 所检项目合格



140
GX-B1321/20-1-24040～

24048
2024.4.12

本次共检电力电缆9条，9条
电力电缆所检项目合格

141
GX-B1321/20-1-24049～

24052
2024.4.12

本次共检电力电缆4条，4条
电力电缆所检项目合格



142
GX-B1495/20-1-24677～

24694 2024.4.12

本次共检高压开关设备
18台，18台高压开关设备所

检项目合格

143
GX-B1495/20-1-24695～

24713
2024.4.12

本次共检高压防爆开关设备
19台，19台高压防爆开关设

备所检项目合格



144
GX-B1495/20-1-24714～

24727
2024.4.12

本次共检高压防爆开关设备
14台，14台高压防爆开关设

备所检项目合格

145
GX-B1495/20-1-24728～

24740
2024.4.12

本次共检高压防爆开关设备
13台，13台高压防爆开关设

备所检项目合格



146 GX-B1321/20-1-24085～24104 2024.4.12
本次共检电力电缆20条，20条

电力电缆所检项目合格

147 GX-B1321/20-1-24105～24107 2024.4.12
本次共检电力电缆3条，3条电

力电缆所检项目合格



148 GX-B1321/20-1-24457～24469 2024.4.12
本次共检电力电缆13条，13条

电力电缆所检项目合格

149 GX-B1321/20-1-24451～24453 2024.4.12
本次共检电力电缆3条，3条电

力电缆所检项目合格



150 GX-B1321/20-1-24454～24456 2024.4.12
本次共检电力电缆3条，3条电

力电缆所检项目合格

151 GX-B1451/20-1-24247～24268 2024.4.13 所检项目合格



152 GX-B1324/21-1-24001～24005 2024.4.13 所检项目合格

153 GX-B1451/20-1-24007～24027 2024.4.13 所检项目合格



154 GX-B1322/21-1-24131～24143 2024.4.13 所检项目合格

155 GX-B1495/20-1-24741～24742 2024/4/13 所检项目合格



156 GX-B1321/20-1-24470～24477 2024/4/13 所检项目合格

157 GX-B1321/20-1-24480～24491 2024/4/13 所检项目合格



158 GX-B1321/20-1-24492～24494 2024/4/13 所检项目合格

159 GX-B1324/21-1-24006～24009 2024.4.16
本次共检三相交流电动机

4台，4台三相交流电动机所检
项目合格



160 GX-B1451/20-1-24028～24043 2024.4.16
本次共检继电保护装置16台，
16台继电保护装置所检项目合

格

161 GX-B1451/20-1-24044～24064 2024.4.16
本次共检继电保护装置21台，
21台继电保护装置所检项目合

格



162 GX-B1451/20-1-24269～24289 2024.4.16
本次共检高压开关设备21台，
21台高压开关设备所检项目合

格

163 GX-B1307/20-1-24014 2024.4.16 综合判定：合格



164 GX-B1307/20-1-24015 2024.4.16 综合判定：合格

165 GX-B1307/20-1-24016 2024.4.16 综合判定：合格



166 GX-B1307/20-1-24017 2024.4.16 综合判定：合格

167 GX-B1307/20-1-24018 2024.4.16 综合判定：合格



168 GX-B1307/20-1-24019 2024.4.16 综合判定：合格

169 GX-B1307/20-1-24020 2024.4.16 综合判定：合格



170 GX-B1303/21-1-24003 2024.4.16 综合判定：合格

171 GX-B1303/21-1-24004 2024.4.16 综合判定：合格



172 GX-B1451/20-1-24290～24304 2024.4.16 所检项目合格

173 GX-B1322/21-1-24144～24154 2024.4.16 所检项目合格



174 GX-B1322/21-1-24155～24158 2024.4.16 所检项目合格

175 GX-B1321/20-1-24053～24061 2024.4.17
本次共检电力电缆9条，9条电

力电缆所检项目合格



176 GX-B1310/21-1-24035 2024.4.18 符合标准要求

177 GX-B1427/21-1-24035 2024.4.18 符合标准要求



178 GX-B1310/21-1-24036 2024.4.18  符合标准要求

179 GX-B1427/21-1-24036 2024.4.18  符合标准要求



180 GX-B1310/21-1-24037 2024.4.18  符合标准要求

181 GX-B1428/21-1-24037 2024.4.18 无缺陷痕迹显示



182 GX-B1310/21-1-24038 2024.4.18  符合标准要求

183 GX-B1428/21-1-24038 2024.4.18 无缺陷痕迹显示



184 GX-B1339/21-1-24007 2024.4.19 所检项目合格

185 GX-B1339/21-1-24008 2024.4.19 所检项目合格



186 GX-B1339/21-1-24009 2024.4.19 所检项目合格

187 GX-B1339/21-1-24010 2024.4.19 所检项目合格



188 GX-B1339/21-1-24011 2024.4.19 所检项目合格

189 GX-B1339/21-1-24012 2024.4.19 所检项目合格



190 GX-B1339/21-1-24013 2024.4.19 所检项目合格

191 GX-B1339/21-1-24014 2024.4.19 所检项目合格



192 GX-B1339/21-1-24015 2024.4.19 所检项目合格

193 GX-B1339/21-1-24016 2024.4.19 所检项目合格



194 GX-B1310/21-1-24046 2024/4/10     符合标准要求

195 GX-B1310/21-1-24047 2024/4/10     符合标准要求



196 GX-B1310/21-1-24048 2024/4/10     符合标准要求
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