
序号 报告编号 发布日期  结论 影像资料

23 GX-B1340/23-8-24017 2024年4月22日
1#在用主要通风机系统合
格。

24 GX-B1340/23-8-24018 2024年4月22日
2#在用主要通风机系统合
格。

25 GX-B1525/21-8-24015 2024年4月22日

该局部通风机共检5项，
除风量（流量）、风压
（全压）不判定外，其他
所检项目均合格。



26 GX-B1525/21-8-24016 2024年4月22日

该局部通风机共检5项，
除风量（流量）、风压
（全压）不判定外，其他
所检项目均合格。

27 GX-B1525/21-8-24017 2024年4月22日

该局部通风机共检5项，
除风量（流量）、风压
（全压）不判定外，其他
所检项目均合格。

28 GX-B1525/21-8-24018 2024年4月22日

该局部通风机共检5项，
除风量（流量）、风压
（全压）不判定外，其他
所检项目均合格。



29 GX-B1525/21-8-24011 2024年4月23日

该局部通风机共检5项，
除风量（流量）、风压
（全压）不判定外，其他
所检项目均合格。

30 GX-B1525/21-8-24012 2024年4月23日

该局部通风机共检5项，
除风量（流量）、风压
（全压）不判定外，其他
所检项目均合格。

31 GX-B1525/21-8-24013 2024年4月23日

该局部通风机共检5项，
除风量（流量）、风压
（全压）不判定外，其他
所检项目均合格。



32 GX-B1525/21-8-24014 2024年4月23日

该局部通风机共检5项，
除风量（流量）、风压
（全压）不判定外，其他
所检项目均合格。

33 GX-B1340/23-8-24013 2024年4月24日 合格

34 GX-B1340/23-8-24014 2024年4月24日 合格


