
序号 报告编号 发布日期  结论 影像资料 

21 GX-B1499/23-4-24011 2024.6.7 所检项目合格。

22 GX-B1499/23-4-24012 2024.6.7 所检项目合格。



23 GX-B1499/23-4-24013 2024.6.7 所检项目合格。

24 GX-B1499/23-4-24014 2024.6.7 所检项目合格。



25 GX-B1499/23-4-24015 2024.6.7 所检项目合格。

26 GX-B1499/23-4-24016 2024.6.7 所检项目合格。



27 GX-B1499/23-4-24017 45450 所检项目合格。

28 GX-B1499/23-4-24018 45450 所检项目合格。



29 GX-B1499/23-4-24019 45450 所检项目合格。

30 GX-B1499/23-4-24020 45450 所检项目合格。



31 GX-B1499/23-4-24021 45450 所检项目合格。

32 GX-B1499/23-4-24022 45450 所检项目合格。



33 GX-B1499/23-4-24023 45450 所检项目合格。

34 GX-B1308/23-4-24003 45450 综合判定：合格。



35 GX-B1451/20-4-24039～24049 2024.6.8
本次共检高压开关柜

11面，11面高压开关柜所
检项目合格。

36 GX-B1451/20-4-24050～24056 2024.6.8
本次共检高压开关柜

7面，7面高压开关柜所检
项目合格。



37 GX-B1451/20-4-24057～24076 2024.6.8
本次共检高压开关柜

20面，20面高压开关柜所
检项目合格。

38 GX-B1451/20-4-24077～24095 2024.6.8
本次共检高压开关柜

19面，19面高压开关柜所
检项目合格。



39 GX-B1451/20-4-24096～24111 2024.6.8
本次共检高压开关柜

16面，16面高压开关柜所
检项目合格。

40 GX-B1451/20-4-24112～24119 2024.6.8
本次共检高压开关柜

8面，8面高压开关柜所检
项目合格。



41 GX-B1451/20-4-24120～24135 2024.6.8
本次共检高压开关柜

16面，16面高压开关柜所
检项目合格。

42 GX-B1451/20-4-24136～24153 2024.6.8
本次共检高压开关柜

18面，18面高压开关柜所
检项目合格。



43 GX-B1495/20-4-241173～241177 2024.6.8
本次共检高压开关柜

5面，5面高压开关柜所检
项目合格。

44 GX-B1451/20-4-24039～24049 2024.6.8
本次共检高压开关柜

11面，11面高压开关柜所
检项目合格。



45 GX-B1451/20-4-24050～24056 2024.6.8
本次共检高压开关柜

7面，7面高压开关柜所检
项目合格。

46 GX-B1451/20-4-24057～24076 2024.6.8
本次共检高压开关柜

20面，20面高压开关柜所
检项目合格。



47 GX-B1451/20-4-24077～24095 2024.6.8
本次共检高压开关柜

19面，19面高压开关柜所
检项目合格。

48 GX-B1451/20-4-24096～24111 2024.6.8
本次共检高压开关柜

16面，16面高压开关柜所
检项目合格。



49 GX-B1451/20-4-24112～24119 2024.6.8
本次共检高压开关柜

8面，8面高压开关柜所检
项目合格。

50 GX-B1451/20-4-24120～24135 2024.6.8
本次共检高压开关柜

16面，16面高压开关柜所
检项目合格。



51 GX-B1451/20-4-24136～24153 2024.6.8
本次共检高压开关柜

18面，18面高压开关柜所
检项目合格。

52 GX-B1495/20-4-241183 2024.6.8 所检项目合格。



53 GX-B1495/20-4-241184 2024.6.8 所检项目合格。

54 GX-B1495/20-4-241185～241189 2024.6.8
本次共检高压开关柜

5面，5面高压开关柜所检
项目合格。



55 GX-B1495/20-4-241190～241197 2024.6.8
本次共检高压开关柜

8面，8面高压开关柜所检
项目合格。

56 GX-B1495/20-4-241198～241208 2024.6.8
本次共检高压开关柜

11面，11面高压开关柜所
检项目合格。



57 GX-B1495/20-4-241209～241210 2024.6.8
本次共检高压开关柜

2面，2面高压开关柜所检
项目合格。

58 GX-B1495/20-4-241211～241213 2024.6.8
本次共检高压交流断路器
3台，3台高压交流断路器

所检项目合格。



59 GX-B1495/20-4-241214～241215 2024.6.8
本次共检高压交流断路器
2台，2台高压交流断路器

所检项目合格。

60 GX-B1499/23-4-24030 2024.6.12 所检项目合格。



61 GX-B1499/23-4-24031 2024.6.12 所检项目合格。

62 GX-B1499/23-4-24032 2024.6.12 所检项目合格。



63 GX-B1308/23-4-24005 2024.6.12 综合判定：合格。

64 GX-B1499/23-4-24033 2024.6.12 所检项目合格。



65 GX-B1499/23-4-24034 2024.6.12 所检项目合格。

66 GX-B1499/23-4-24035 2024.6.12 所检项目合格。



67 GX-B1499/23-4-24036 2024.6.12 所检项目合格。

68 GX-B1499/23-4-24037 2024.6.12 所检项目合格。



69 GX-B1499/23-4-24038 2024.6.12 所检项目合格。

70 GX-B1499/23-4-24039 2024.6.12 所检项目合格。



71 GX-B1499/23-4-24040 2024.6.12 所检项目合格。

72 GX-B1499/23-4-24041 2024.6.12 所检项目合格。



73 GX-B1499/23-4-24048 2024.6.12 所检项目合格。

74 GX-B1499/23-4-24049 2024.6.12 所检项目合格。



75 GX-B1499/23-4-24050 2024.6.12 所检项目合格。

76 GX-B1499/23-4-24051 2024.6.12 所检项目合格。



77 GX-B1499/23-4-24052 2024.6.12 所检项目合格。

78 GX-B1499/23-4-24053 2024.6.12 所检项目合格。



79 GX-B1499/23-4-24024 45455
除吨水百米电耗超限外，

其余所检项目合格。

80 GX-B1499/23-4-24025 45455
除吨水百米电耗超限外，

其余所检项目合格。



81 GX-B1499/23-4-24026 45455
除吨水百米电耗超限外，

其余所检项目合格。

82 GX-B1499/23-4-24027 45455 所检项目合格。



83 GX-B1499/23-4-24028 45455 所检项目合格。

84 GX-B1499/23-4-24029 45455 所检项目合格。



85 GX-B1424/20-4-24007 2024.6.12
依据NB/T 10176-2019单轨
吊车综合判定：合格。

86 GX-B1301/23-4-24004 2024/6/13 综合判定:合格。



87 GX-B1301/23-4-24005 2024/6/13 综合判定:合格。

88 GX-B1301/23-4-24006 2024/6/13 综合判定:合格。



89 GX-B1328/20-4-24056 2024/6/13
本次共检验电器45支，45

支所检项目合格。

90 GX-B1328/20-4-24057 2024/6/13
本次共检短路接地线

30套，30套所检项目合格
。



91 GX-B1321/20-4-24633-24644 2024.6.13
 本次共检验电力电缆

2条，2条所检项目合格。
 

92 GX-B1321/20-4-24635-24637 2024.6.13
 本次共检验电力电缆

3条，3条所检项目合格。



93 GX-B1321/20-4-24638-24639 2024.6.13
 本次共检验电力电缆

2条，2条所检项目合格。

94 GX-B1321/20-4-24640-24641 2024.6.13
 本次共检验电力电缆

2条，2条所检项目合格。



95 GX-B1321/20-4-24642-24644 2024.6.13
 本次共检验电力电缆

3条，3条所检项目合格。

96 GX-B1321/20-4-24645-24650 2024.6.13
 本次共检验电力电缆

6条，6条所检项目合格。



97 GX-B1321/20-4-240651-24656 2024.6.13
 本次共检验电力电缆

6条，6条所检项目合格。

98 GX-B1321/20-4-24657-24664 2024.6.13
 本次共检验电力电缆

8条，8条所检项目合格。



99 GX-B1321/20-4-24665-24673 2024.6.13
 本次共检验电力电缆

9条，9条所检项目合格。

100 GX-B1321/20-4-24674-24678 2024.6.13
 本次共检验电力电缆

5条，5条所检项目合格。



101 GX-B1321/20-4-24679-24682 2024.6.13
 本次共检验电力电缆

4条，4条所检项目合格。

102 GX-B1321/20-4-24683-24686 2024.6.13
 本次共检验电力电缆

4条，4条所检项目合格。



103 GX-B1321/20-4-24687-24694 2024.6.13
 本次共检验电力电缆

8条，8条所检项目合格。

104 GX-B1321/20-4-24695-24696 2024.6.13
 本次共检验电力电缆

2条，2条所检项目合格。



105 GX-B1321/20-4-24697 2024.6.13 所检项目合格

106 GX-B1321/20-4-24698-24708 2024.6.13
 本次共检验电力电缆

11条，11条所检项目合格
。



107 GX-B1321/20-4-24709-24711 2024.6.13
 本次共检验电力电缆

3条，3条所检项目合格。

108 GX-B1321/20-4-24712-24713 2024.6.13
 本次共检验电力电缆

2条，2条所检项目合格。



109 GX-B1321/20-4-24714 2024.6.13  所检项目合格

110 GX-B1321/20-4-24715-24716 2024.6.13
 本次共检验电力电缆

2条，2条所检项目合格。



111 GX-B1321/20-4-24717 2024.6.13 所检项目合格

112 GX-B1321/20-4-24718-24720 2024.6.13
 本次共检验电力电缆

3条，3条所检项目合格。



113 GX-B1321/20-4-24721 2024.6.13  所检项目合格

114 GX-B1321/20-4-24722-24724 2024.6.13
 本次共检验电力电缆

3条，3条所检项目合格。



115 GX-B1321/20-4-24725-24727 2024.6.13
 本次共检验电力电缆

3条，3条所检项目合格。

116 GX-B1303/21-4-24003 2024.6.13 综合判定:合格。



117 GX-B1310/21-4-24030 2024.6.12 符合标准要求。

118 GX-B1310/21-4-24031 2024.6.12 符合标准要求。



119 GX-B1310/21-4-24032 2024.6.12 符合标准要求。

120 GX-B1310/21-4-24033 2024.6.12 符合标准要求。



121 GX-B1310/21-4-24034 2024.6.13 符合标准要求。

122 GX-B1310/21-4-24035 2024.6.13 符合标准要求。



123 GX-B1310/21-4-24036 2024.6.12 符合标准要求。

124 GX-B1310/21-4-24037 2024.6.12 符合标准要求。



125 GX-B1310/21-4-24038 2024.6.12 符合标准要求。

126 GX-B1310/21-4-24039 2024.6.12 符合标准要求。



127 GX-B1310/21-4-24040 2024.6.13 符合标准要求。

128 GX-B1310/21-4-24041 2024.6.13 符合标准要求。



129 GX-B1310/21-4-24042 2024.6.13 符合标准要求。

130 GX-B1310/21-4-24043 2024.6.13 符合标准要求。



131 GX-B1310/21-4-24044 2024.6.13 符合标准要求。

132 GX-B1310/21-4-24045 2024.6.13 符合标准要求。



133 GX-B1310/21-4-24046 2024.6.13 符合标准要求。


