
序号 报告编号 发布日期  结论 影像资料

88 GX-B1328/20-P-24040 2024/6/14
本次共检绝缘台3套，3套绝缘台合

格。

89 GX-B1495/20-P-24912-24917 2024.6.16
本次共检高压开关设备6台，6台高

压开关设备所检项目合格。

90 GX-B1495/20-P-24906-24911 2024.6.16
本次共检高压开关设备6台，6台高

压开关设备所检项目合格。



91 GX-B1495/20-P-24869-24876 2024.6.16
本次共检高压开关设备8台，8台高

压开关设备所检项目合格。

92 GX-B1495/20-P-24896-24905 2024.6.16
本次共检高压开关设备10台，10台
高压开关设备所检项目合格。

93 GX-B1495/20-P-24892-24895 2024.6.16
本次共检高压开关设备4台，4台高

压开关设备所检项目合格。



94 GX-B1495/20-P-24885-24891 2024.6.16
本次共检高压开关设备7台，7台高

压开关设备所检项目合格。

95 GX-B1495/20-P-24861-24868 2024.6.16
本次共检高压开关设备8台，8台高

压开关设备所检项目合格。

96 GX-B1495/20-P-24877-24884 2024.6.16
本次共检高压开关设备8台，8台高

压开关设备所检项目合格。



97 GX-B1305/21-P-24001 2024.6.16 综合判定：合格。

98 GX-B1303/21-P-24001 2024.6.16 综合判定：合格。

99 GX-B1304/21-P-24003 2024.6.16 综合判定：合格。



100 GX-B1310/21-P-24041 2024.6.14    符合标准要求。

101 GX-B1310/21-P-24042 2024.6.14    符合标准要求。

102 GX-B1310/21-P-24043 2024.6.14    符合标准要求。



103 GX-B1427/21-P-24006 2024.6.14    符合标准要求。

104 GX-B1427/21-P-24007 2024.6.14    符合标准要求。

105 GX-B1310/21-P-24044 2024.6.14    符合标准要求。



106 GX-B1310/21-P-24045 2024.6.14    符合标准要求。

107 GX-B1310/21-P-24046 2024.6.14    符合标准要求。

108 GX-B1310/21-P-24047 2024.6.14    符合标准要求。



109 GX-B1495/20-P-24918-24927 2024.6.17
本次共检高压开关设备10台，10台
高压开关设备所检项目合格。

110 GX-B1495/20-P-24928-24940 2024.6.18
本次共检高压开关设备13台，13台
高压开关设备所检项目合格。

111 GX-B1495/20-P-24947-24950 2024.6.19
本次共检高压开关设备4台，4台高

压开关设备所检项目合格。



112 GX-B1495/20-P-24942-24946 2024.6.19
本次共检高压开关设备5台，5台高

压开关设备所检项目合格。

113 GX-B1495/20-P-24941 2024.6.19 所检项目合格。

114 GX-B1495/20-P-24951-24959 2024.6.19
本次共检高压开关设备9台，9台高

压开关设备所检项目合格。



115 GX-B1495/20-P-24960-24962 2024.6.19
本次共检高压开关设备3台，3台高

压开关设备所检项目合格。

116 GX-B1495/20-P-24974-24982 2024.6.20
本次共检高压开关设备9台，9台高

压开关设备所检项目合格。

117 GX-B1382/21-P-24005 2024.6.19 综合判定:合格。



118 GX-B1382/21-P-24006 2024.6.19 综合判定:合格。

119 GX-B1495/20-P-24963-24973 2024.6.20
本次共检高压开关设备11台，11台
高压开关设备所检项目合格。

120 GX-B1495/20-P-24991-24994 2024.6.21
本次共检高压开关设备4台，4台高

压开关设备所检项目合格。



121 GX-B1495/20-P-24996-241000 2024.6.21
本次共检高压开关设备5台，5台高

压开关设备所检项目合格。

122 GX-B1495/20-P-241005-241006 2024.6.21
本次共检高压开关设备2台，2台高

压开关设备所检项目合格。

123 GX-B1495/20-P-241001-241004 2024.6.21
本次共检高压开关设备4台，4台高

压开关设备所检项目合格。



124 GX-B1495/20-P-24995 2024.6.21 所检项目合格。

125 GX-B1495/20-P-24983-24990 2024.6.21
本次共检高压开关设备8台，8台高

压开关设备所检项目合格。


