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166 GX-B1495/20-3-241841～241849 2024年6月27日
本次共检高压开关柜9台，9台
高压开关柜所检项目合格。

167 GX-B1495/20-3-241850～241858 2024年6月27日
本次共检高压开关柜9台，9台
高压开关柜所检项目合格。

168 GX-B1495/20-3-241859～241869 2024年6月27日
本次共检高压开关柜11台，11
台高压开关柜所检项目合格。



169 GX-B1495/20-3-241870～241885 2024年6月27日
本次共检高压开关柜16台，16
台高压开关柜所检项目合格。

170 GX-B1495/20-3-241886～241904 2024年6月27日
本次共检高压开关柜19台，19
台高压开关柜所检项目合格。

171 GX-B1495/20-3-241905～241923 2024年6月27日
本次共检高压开关柜19台，19
台高压开关柜所检项目合格。



172 GX-B1495/20-3-241924～241931 2024年6月27日
本次共检高压开关柜8台，8台
高压开关柜所检项目合格。

173 GX-B1495/20-3-241932～241941 2024年6月27日
本次共检高压开关柜10台，10
台高压开关柜所检项目合格。

174 GX-B1495/20-3-241942～241949 2024年6月27日
本次共检高压开关柜8台，8台
高压开关柜所检项目合格。



175 GX-B1495/20-3-241950～241957 2024年6月27日
本次共检高压开关柜8台，8台
高压开关柜所检项目合格。

176 GX-B1495/20-3-241958～241964 2024年6月27日
本次共检高压开关柜7台，7台
高压开关柜所检项目合格。

177 GX-B1495/20-3-241965～241969 2024年6月27日
本次共检高压开关柜5台，5台
高压开关柜所检项目合格。



178 GX-B1495/20-3-241970～241978 2024年6月27日
本次共检高压开关柜9台，9台
高压开关柜所检项目合格。

179 GX-B1495/20-3-242604～242615 2024年6月27日

本次共检高压开关设备12台，
12台高压开关设备所检项目合

格。

180 GX-B1495/20-3-242616～242629 2024年6月27日

本次共检高压开关设备14台，
14台高压开关设备所检项目合

格。



181 GX-B1495/20-3-242630～242643 2024年6月27日

本次共检高压开关设备14台，
14台高压开关设备所检项目合

格。

182 GX-B1495/20-3-242644～242656 2024年6月27日

本次共检高压开关设备13台，
13台高压开关设备所检项目合

格。

183 GX-B1495/20-3-242657～242671 2024年6月27日

本次共检高压开关设备15台，
15台高压开关设备所检项目合

格。



184 GX-B1495/20-3-242672～242685 2024年6月27日

本次共检高压开关设备14台，
14台高压开关设备所检项目合

格。

185 GX-B1451/20-3-24131-24148 2024年6月27日

本次共检高压开关设备18台，
18台高压开关设备所检项目合

格

186 GX-B1324/21-3-24025-24030 2024年6月27日

本次共检三相交流电动机6台，

6台三相交流电动机所检项目合

格。


