
序号 报告编号 发布日期  结论 影像资料

37 GX-B1321/20-P-24397-24400 2024.7.15
本次共检电力电缆4
条，4条电力电缆所

检项目合格。

38 GX-B1321/20-P-24401 2024.7.15 所检项目合格。



39 GX-B1321/20-P-24402-24410 2024.7.15
本次共检电力电缆9
条，9条电力电缆所

检项目合格。

40 GX-B1321/20-P-24411-24412 2024.7.15
本次共检电力电缆2
条，2条电力电缆所

检项目合格。

41 GX-B1321/20-P-24394-24396 2024.7.15
本次共检电力电缆3
条，3条电力电缆所

检项目合格。



42 GX-B1328/20-P-24041 2024.7.17
本次共检验电器

60支，60支验电器合
格。

43 GX-B1328/20-P-24042 2024.7.17
本次共检绝缘杆

60套，60套绝缘杆合
格。

44 GX-B1328/20-P-24043 2024.7.17

本次共检携带式接地
和接地短路装置

60套，60套携带式接
地和接地短路装置合

格。



45 GX-B1328/20-P-24048 2024.7.17
本次共检绝缘胶垫60
套，60套绝缘胶垫合

格。

46 GX-B1328/20-P-24049 2024.7.17
本次共检绝缘台

20套，20套绝缘台所
检项目合格。

47 GX-B1321/20-P-24413-24414 2024.7.15
本次共检电力电缆2
条，2条电力电缆所

检项目合格。



48 GX-B1321/20-P-24415-24423 2024.7.15
本次共检电力电缆9
条，9条电力电缆所

检项目合格。

49 GX-B1559/22-P-24059 2024.7.17 所检项目合格。


