
序号 报告编号 发布日期 结论 影像资料

33 GX-B1520/20-Y-24012 2024年8月16日 综合判定：合格。

34 GX-B1520/20-Y-24013 2024年8月16日 综合判定：合格。



35 GX-B1520/20-Y-24014 2024年8月16日 综合判定：合格。

36 GX-B1310/21-Y- 24155 2024年8月16日 符合标准要求。



37 GX-B1428/21-Y- 24155 2024年8月16日 无缺陷迹痕显示。  

38 GX-B1310/21-Y- 24156 2024年8月16日 符合标准要求。



39 GX-B1428/21-Y- 24156 2024年8月16日 无缺陷迹痕显示。

40 GX-B1310/21-Y- 24157 2024年8月16日 符合标准要求。



41 GX-B1310/21-Y- 24158 2024年8月16日 符合标准要求。

42 GX-B1310/21-Y-24159 2024年8月19日 符合标准要求



43 GX-B1310/21-Y-24160 2024年8月19日 符合标准要求

44 GX-B1310/21-Y-24161 2024年8月19日 符合标准要求



45 GX-B1310/21-Y-24162 2024年8月19日 符合标准要求

46 GX-B1310/21-Y-24163 2024年8月19日 符合标准要求



47 GX-B1522/20-Y-24106 2024年8月19日 所检项目合格。

48 GX-B1522/20-Y-24107 2024年8月19日 所检项目合格。



49 GX-B1522/20-Y-24108 2024年8月19日 所检项目合格。

50 GX-B1495/20-Y-241637～241639 2024.8.22
本次共检高压开关设备3
台，3台高压开关设备所

检项目合格。



51 GX-B1495/20-Y-241640～241644 2024.8.22
本次共检高压开关设备5
台，5台高压开关设备所

检项目合格。

52 GX-B1495/20-Y-241645～241648 2024.8.22
本次共检高压开关设备4
台，4台高压开关设备所

检项目合格。



53 GX-B1495/20-Y-241649～241651 2024.8.22
本次共检高压开关设备3
台，3台高压开关设备所

检项目合格。

54 GX-B1495/20-Y-241652～241663 2024.8.22
本次共检高压开关柜

12台，12台高压开关柜所
检项目合格。



55 GX-B1495/20-Y-241664～241665 2024.8.22
本次共检高压开关柜

2台，2台高压开关柜所检
项目合格。


