
序号 报告编号 发布日期  结论 影像资料

12 GX-B1371/21-9-24038 2024.11.20

存在问题：

1、中心站无声光报警装置。

2、双机备份及切换功能不正常。

3、风速传感器报警值未根据安装
地点进行设置。

4、无规章制度。

5、监测监控设备未定期进行调校

。
6、无台账及报表。

7、监测监控系统布置图中未标明

中心站的位置，以及供电电缆的走

向。
建议：加强传感器日常维护及调校

。

除上述问题外，其余所检项目合格

。

13 GX-B1371/21-9-24039 2024.11.20

存在问题：

1、中心站无声光报警装置。

2、双机备份及切换功能不正常。

3、风速传感器报警值未根据安装

地点进行设置。

4、无规章制度。

5、监测监控设备未定期进行调校

。

6、无台账及报表。

7、监测监控系统布置图中未标明

中心站、分站等设备的位置，以及
信号线缆和供电电缆走向等。

建议：加强传感器日常维护及调校
。

除上述问题外，其余所检项目合格

。



14 GX-B1346/21-9-24006 2024.11.22 低瓦斯矿井

15 GX-B1346/21-9-24004 2024.11.25 低瓦斯矿井

16 GX-B1340/23-9-24064 2024.11.22 西风井1#主要通风机系

统合格。



17 GX-B1340/23-9-24065 2024.11.22 西风井2#主要通风机系

统合格。


