
序号 报告编号 发布日期  结论 影像资料

39 GX-B1515/22-4-25001 2025.2.10 所检项目合格

40 GX-B1495/20-4-25016～25022 2025.2.10

本次共检高压开
关柜7面，7面高
压开关柜所检项

目合格。



41 GX-B1495/20-4-25023～25029 2025.2.10

本次共检高压开
关柜7面，7面高
压开关柜所检项

目合格。

42 GX-B1495/20-4-25030～25048 2025.2.10

本次共检高压开
关柜19面，19面
高压开关柜所检
项目合格。

43 GX-B1329/21-4-25001～25007 2025.2.12

本次共检氧化锌避
雷器7组，7组氧化
锌避雷器所检项目

合格。



44 GX-B1328/20-4-25008 2025/2/12
本次共检绝缘手
套4只，4只所检
项目合格。

45 GX-B1328/20-4-25009 2025/2/12
本次共检绝缘靴
4只，4只所检项

目合格。

46 GX-B1612/23-4-25001 2025.2.17 所检项目合格。



47 GX-B1612/23-4-25002 2025.2.17 所检项目合格。

48 GX-B1612/23-4-25003 2025.2.17 所检项目合格。

49 GX-B1612/23-4-25004 2025.2.17 所检项目合格。


