
序号 报告编号 发布日期  结论 影像资料

35 GX-B1328/20-5-25028 2025年3月14日
本次共检绝缘手套14只，14只

绝缘手套合格。

36 GX-B1328/20-5-25029 2025年3月14日
本次共检绝缘靴14只，14只绝

缘靴合格。

37 GX-B1329/21-5-25038～25057 2025.3.14
本次共检氧化锌避雷器
20组，20组所检项目合格。



38 GX-B1329/21-5-25080～25086 2025.3.14
本次共检氧化锌避雷器7组，
7组所检项目合格。

39 GX-B1559/22-5-25004 2025/3/14 所检项目合格。



40 GX-B1559/22-5-25005 2025/3/14 所检项目合格。

41 GX-B1559/22-5-25006 2025/3/14 所检项目合格。



42 GX-B1559/22-5-25003 2025/3/14 所检项目合格。

43 GX-B1310/21-5-25037 2025/3/18 符合标准要求。



44 GX-B1303/21-5-25008 2025.3.20 合格

45 GX-B1535/21-5-25001 2025.3.20 所检项目合格。

46 GX-B1495/20-5-25058～25065 2025.3.19
本次共检高压开关柜8台，8
台高压开关柜所检项目合格
。



47 GX-B1312/20-5-25018～25021 2025.3.20
本次共检电力变压器4台，4
台电力变压器所检项目合格
。

48 GX-B1321/20-5-25046～25055 2025.3.20
本次共检电力电缆10条，10条
电力电缆所检项目合格。

49 GX-B1329/21-5-25058~25079 2025.3.20 所检项目合格



50 GX-B1307/20-5-25003 2025.3.20 合格

51 GX-B1307/20-5-25004 2025.3.20 合格

52 GX-B1307/20-5-25005 2025.3.20 合格


