
序号 报告编号 发布日期  结论 影像资料

35 GX-B1328/20-Y-25014 2025.3.14
本次共检验电器12支，12
支验电器所检项目合格。

36 GX-B1328/20-Y-25015 2025.3.14

本次共检携带式接地和接
地短路装置6组，6组携带
式接地和接地短路装置所

检项目合格。

37 GX-B1328/20-Y-25016 2025.3.14
本次共检绝缘杆5支，5支
绝缘杆所检项目合格。



38 GX-B1495/20-Y-25146～25160 2025.3.17
本次共检高压防爆开关15
台，15台高压防爆开关所

检项目合格。 

39 GX-B1495/20-Y-25161～25174 2025.3.17
本次共检高压开关设备14
台，14台高压开关设备所

检项目合格。

40 GX-B1495/20-Y-25175～25184 2025.3.17
本次共检高压防爆开关10
台，10台高压防爆开关所

检项目合格。



41 GX-B1556/22-Y-25001 2025年3月14日 所检项目合格。

42 GX-B1522/20-Y-25011 2025年3月17日 所检项目合格。

43 GX-B1522/20-Y-25012 2025年3月18日 所检项目合格。



44 GX-B1531/25-Y-25001～25021 2025年3月18日

本次共检隔绝式压缩氧自
救器21个，21个隔绝式压
缩氧自救器所检项目合格

。

45 GX-B1531/25-Y-25022～25072 2025年3月18日

本次共检隔绝式压缩氧自
救器51个，51个隔绝式压
缩氧自救器所检项目合格

。

46 GX-B1531/25-Y-25073～25120 2025年3月18日

本次共检隔绝式压缩氧自
救器48个，48个隔绝式压
缩氧自救器所检项目合格

。



47 GX-B1531/25-Y-25121～25168 2025年3月18日

本次共检隔绝式压缩氧自
救器48个，48个隔绝式压
缩氧自救器所检项目合格

。

48 GX-B1531/25-Y-25169～25200 2025年3月18日

本次共检隔绝式压缩氧自
救器32个，32个隔绝式压
缩氧自救器所检项目合格

。

49 GX-B1539/22-Y-25022 2025年3月18日 所检项目合格。



50 GX-B1539/22-Y-25023 2025年3月18日 所检项目合格。

51 GX-B1539/22-Y-25024 2025年3月18日 所检项目合格。

52 GX-B1539/22-Y-25025 2025年3月18日 所检项目合格。



53 GX-B1539/22-Y-25026 2025年3月18日 所检项目合格。


